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BxT ca. (0,3 x 0,7) m
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BxT ca. (0,3 x 0,7) m
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1 Kabel NYY-J 5x16

vorhandenes Kabel zu
den vorhandenen Mast-
leuchten abklemmen
und demontieren
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Beleuchtungsverteilerschaltschrank neu errichten:
- 1x Direktmessung 63A
- 1x Direktabgang NH00 3pol.
- 1x Direktabgang D02 3pol.
- 4x Sicherungsabgang Bel. 3pol. (geschaltet)
- Beleuchtungssteuerung
- Überspannungsschutz
- Tiefenerder
Einspeisung von den Stadtwerken Schwerin
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"Egon-Erwin-Kisch-Straße"
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Unterquerung
Straße mit
Schutzrohr NW 110
l = 11 m1 Kabel NYY-J 5x16
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Straßenbeleuchtung Bernhard-Schwentner-Straße

DATUM GEZ. ÄNDERUNGSGEGENSTAND
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INDEX

NameDatum

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet: 05/2021 Boeske

05/2021 Emisch

PLANNR. 19-014-EP_1_01

09.08.2019 Kalanke
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Demontage Mastleuchte mit Betonmast

NS-Verteileranlage

Legende Elektrische Energieanlagen:

Maßstab:  1 : 500
Blatt:  1 / 2

IBK - INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK GmbH
Eckdrift 101, 19061 Schwerin Tel.: 0385/758209-0

Demontage Mastleuchte mit StahlmastS

Mastleuchte mit LED-Bestückung (67W / 8000 lm, 3000 K)
LPH 8,0 m

Mastleuchte mit LED-Bestückung (37W / 5000 lm, 3000 K)
LPH 6,0 m

Fachdienst Verkehrsmanagement
Fachgruppe Straßenbau und -verwaltung/
Erschließungs- und Ausbaubeiträge
Am Packhof 2 - 6

19053 Schwerin
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NS-Verteileranlage

Legende Elektrische Energieanlagen:

Maßstab:  1 : 500
Blatt:  2 / 2

IBK - INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK GmbH
Eckdrift 101, 19061 Schwerin Tel.: 0385/758209-0

Mastleuchte mit LED-Bestückung (67W / 8000 lm, 3000 K)
LPH 8,0 m

Mastleuchte mit LED-Bestückung (37W / 5000 lm, 3000 K)
LPH 6,0 m

Demontage Mastleuchte mit Betonmast

Demontage Mastleuchte mit StahlmastS

Fachdienst Verkehrsmanagement
Fachgruppe Straßenbau und -verwaltung/
Erschließungs- und Ausbaubeiträge
Am Packhof 2 - 6

19053 Schwerin
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